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Tajékoztato

A gazpalackok szinjeldlésére vonatkozo uj EURO-szabvany,
az MSZ EN 1089-3 bevezetése Magyarorszagon.

A Magyar Ipari Gaz Szovetség (MIGSZ) tagvallatai a jelen tajékoztato kozreadasaval kivanjak valamennyi
iari-és egézségiigyi gazfogyastrét illetve gazfelhasznalét informalni a gazpalackok szinjel6lési
rendszerének modositasarol, valtozasardl.

Az EN 1089-3 EURO - szabvany szerinti gazpalack szinjeldlés bevezetése és alkalmazasa 1997 juliusaval kezd6dot
meg az Uni6 orszagaiban.

A MIGSZ alapitd tagvallalatai elhataroztak, hogy Magyarorszag is attér az MSZ EN 1089-3 szabvany szerinti
gazpalack-szinjelolések alkalmazéasara.

Az j szinjeldlés bevezetését 2002 julius 1-vel kezdtiik meg és a teljes gazpalackallomany atjelélését az UNIO
tagorszagaival egyidében 2007 junius 30-an fejeztiik be.

A gazpalackoknal alkalmazott Uj szabvany szerinti szinjelolésrél a gazpalack vallan egymassal szemben felfestett
"N" betti nydjt tajékoztatast. Jelentése: Uj (New, Neu, Nouveau).

FONTOS MEGJEGYZES!
A gazpalack toltetének elsodleqes, egyértelmii, teljeskori azonositasara az altalaban a palack
vallrészére felragasztott cimke (matrica) szolgal, Az MSZ EN 1089-3 szabvany szerinti, bevezetésre

keriil6 0j szinjeldlés - felhasznalé részére -, a gaztoltet tulaldonsagaira (éghetd, oxidalé, mérgezd, stb.)
vonatkozé altalanos informacidkat adja meg.
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Uj gazpalack szinjel6lés (MSZ EN 1089-3)

Alapelvek és megallapodasok

® Aszabvany a gazpalackok szinjeldlésének ) rendszerét rogziti, amellyel a gaztdltetre, illetve annakiulajdonsagaira (mérgezé,

éghett oxidald, semleges, korroziv) vonatkozd informacidkat szolgaltat afelhasznéld szamara.

A szinjeldlés a gazpalack-téltet kézelitd, mascdlagos azonositasara szolgél, a toltetre vonatkozd korkrét adatokat, tovabba a
hasznalat soran figyelembe veendd biztonségi eldirasckat, kockézati tényezbket a gazpalackra ragasztott cimke (matrica)
tartalmazza.

A szabvény szerinti szinjeldlés csak a gazpalackok vallrészére vonatkozik, a hengeres paléstrész szinére vonatkozo
mindennam eldiras/szabélyozas nélkul

Minden olyan esetben, ahcl a palackvall korabbiakban alkalmazott szinjelélése megvaltozik, az atmeneti id8szak soran a
palackot két, a palackvallon egymassal szemben elhelyezkedd "N" betlivel jeldljuk meg.

Azon gézok palackjai, ahol a palackszin nem véltozik {pl. Hidrogén, Szén-dicxid), a tovabbiakban is az "N" betls kiegészitd
megjelolés nélkil kerlinek fergalomba.

A gazok és gazkeverékek palackjainak megjel&lésére { szinjeldlés) vonatkoz¢ altalanos szabalyok az 1. tablazat szerintiek. Az
ipari felhasznalasra szolgald gazok/gazkeverékek és az orvosi felhasznalasi el gazok valamint az inhalaciés gazkeverékek
palackjainak (] szabvany szerinti szlnjeldlését (a szinjeldlés-valtozas példakan t8rténd illusztrdldsaval) a 2. s 3. tablazat
mutatjabe.

A hengeres palast szinét a szabvany nem hatarozza meg. A 8 felhasznalasi terliletek szerinti egységes bescrolas
megkonnyitése céljabdl - az EIGA (Eurdpai lpari Gaz Szévetség) ajanlasainak is megieleléen - Magyarorszagon az alabbi
palastszinek kertlnek alkalmazasra;

- Ipari gazok: ajelenleg hasznélatos szin{ek), vagy az (] szabvany altal eldirt vallszin, de nemfehér

- Orvosicéll egészségligyi és/vagy inhalécids gazok, gazkeverékek: fehér

- Kllénleges/specialis gazok nincs meghatarozva

A szabvany elSirdsai nem vonatkoznak a tlzclté készulékek és a cseppfolyésitott szénhidrogén-gazok (PéBé vagy LPG )
gazpalackjai, valamint a palackkdtegek és a kéz(ti gazs zallitd trailerek gazpalackjai szinjelélésére

Ateljes palackpark U szinjeldlésére torténd atallitasara adott atmenetiidészak véghatarideje: 2007, junius 30

A szinjelolés rendszere
{a 2. és 3. tablazatban bermnutatott konkrét szinjeldlés-példak alapszabalya)
1. tablazat

TULAJDONSAGOK VALL SZiNE PELDAK

Mérgezo esivagy korrodals ™ sarga = ammoénia, klor, arzén, fluor, CONO, SO2
Eghetd (gydlékony) ' vérés i H2, metan, etilén, N2/ H2 keverék
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& mérgezé/nem mérgezo és korrcdélé/nem korrodéld tulajdonsagu gazok, ga-keverékek besorolasara az ADR/RID

Rn 2200 (ISO 102€8) szerint. A "korrodalé" ebben az esetben az emberi szervezetre (bdr,szem nyalkahartya) veszélyes marod
hatast jelent.

Az éghetd/nem égheté tulajdonsagli gazok, gazkeverékekbesoroldsaaz ADR/RID R, 2200 (EN 720-2) szerint.

Az oxidalo/ nemoxidald tulajdonsagu gazck, gazkeverékek besorolasa az ADR/RID Rn. 2200 (EM 720-2) szerint.

Az 1.szamutablazat dbréinapalackvéallon csaekegy, azels6dleges veszélyességhez rendelt szin kerll bemutatasra.

Szabvény szerinti RAL RAL Szabvény szerinti RAL RAL
megnevezés szam megnevezes megnevezes szam megnevezes
Sérga 1018 Cinksarga Kék 5010 Enciankék
Wéros 3000 Tlzvorés Sotétzdld 5001 Smaragdzéld
Vilagoskék 5012 Vilagoskeék Fekete 9005 Mélyfekete
Elénkzold 6018 Sargaszald Szirke 7037 Parszlirke
Gesztenyebarna 3009 Oxicvords Barna 2008 Clivabarna
Fehér g010 Tisztafehér
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|pari felhasznalasu gazok, gazkeverékek

REGI JELOLES UJ JELOLES
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Orvosi és/vagy inhalaciés célra szolgalé gazok, gazkeverékek

REGI JELOLES UJ JELOLES REGI JELOLES UJ JELOLES
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VIGYAZAT!! Fokozott figyelmet igényel!
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A jelen publikacio tartalma megfelel a kiadas idépontjdban hozzaférhetd, &sszegydjtheté
muszaki/technikai ismereteknek, az érvényben levé rendeletek eldirasainak, valamint az Europai Ipari
Gaz Szovetség (EIGA) ajanlasanak.

A MIGSZ és a kiadvany oOsszeallitasat végzoé személyek felelbsége kizart.

FIGYELEM! a kiadvany nem fedi le a hasznalatos, forgalomban levé gazpalack-vélaszték teljes kérét.
Tovabbi informaciokért forduljon a gaztolté vallalathoz illetve szallitéjahoz.
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